OBEC DVORCE, Namesti 13, 793 68 Dvorce

Vase znacka:

ze dne:

Cislo jednaci: OUDV-1177/2024-Ko
Evidenéni &islo: 1349/2024

Vyfizuje: Pavel Kopftiva

Telefon: 554219 885

Fax: 554219 881

E-mail: majetek@obecdvorce.cz
Datum: 6.5.2024

Zadost o poskytnuti informace dle zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim

Na zakladé Vasi Zadosti o poskytnuti informace dle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisl, ze dne 3.4.2024 a dorucené dne 3.4.2024, evidovanou
pod ¢.j.: OUDV-1177/2024-Ko, sdélujeme nasledujici:

Dotaz cCislo 1)

Kolik firem véetné uvedeni IC se podilelo na rekonstrukci zdravotniho stiediska, véetné popisu
zakézky a vy$e ceny zakazky kazdé jednotlivé firmy véetné vicepraci. Zddame o informaci o VSECH
firmach i téch, které méli zakdzky malého rozsahu.

Odpovéd: Na rekonstrukci zdravotniho stiediska se podilela firma Milimex S.A. I€ 29454379, a
v ramci subdodavek uvedenych v pfiloze €. 4 smlouvy o dilo, ktera je verejné pfistupna na profilu
zadavatele, tato firma uvedla firmy Elon elektro s.r.o., IC 25831747, Svét oken s.r.o., IC 25831925,
Boldi Stav s.r.o., IC 03771997, ALS s.r.o., IC 62909827 a MIVOTOP s.r.o., IC 27843378. Vyse
fakturovanych cen u subdodavek jednotlivych firem ndm neni zndma. Firma Milimex S.A. byla
hlavnim smluvnim partnerem, ostatni vySe uvedené firmy obci rozsah praci nepfedkladaly, a tudiz
také nefakturovaly.

Dotaz dislo 2)
Z jakého dtvodu byla ucinéna zména tepelného Cerpadla oproti pavodni projektové dokumentaci?

Odpovéd: Zakladni problém projektu "Polyfunkéni diim ¢&.p. 50, Dvorce" byl v tom, Ze tepelny
spad neodpovidal navrhu tepelného Cerpadla, coz zdsadné ovlivni jeho Ucinnost a SCOP, taktéz
omezi jeho Zivotnost o cca 50%! Navic byla navrzena mala akumula¢ni nadoba, ktera neodpovidala
doporuceni vyrobce tepelného Cerpadla, ¢asté taktovani, coz by mélo vliv na jeho funkci, Zivotnost
a zarucni podminky.

Tepelné cerpadlo mélo zaroven ohfivat teplou vodu bojler, ale nebyl feSen rozvod ZTI ani budouci
uctovani energii. Proto se rozhodlo o zruseni centralniho ohrevu teplé vody, kterd by byla
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neefektivni s velmi dlouhymi rozvody, a tudiz velkou ztratou energii/tepla. Rozvody nebyly plvodné
vibec reSeny v rdmci tohoto projektu.

Nejzasadnéjsi ovsem bylo vyresit tepelny spad otopné soustavy k funkénimu a efektivnimu vytapéni
tepelnym cerpadlem vzduch-voda s prihlédnutim na geografické umisténi obce Dvorce a primérnou
teplotu v zimnim obdobi, i maximalnich pravidelnych mrazQ, vlivem nadmofské vysky 552 m nad
morem.

Navic v projektu kotelny nebyly presné definovdny a vypocltem podlozeny sméSovaci ventily
jednotlivych okruhl otopné soustavy a ty pak byly ,ndhodné“ jen uvedeny v navrhu slepého
rozpoCtu, ovéem vibec neodrazely realitu daného projektu otopné soustavy. Pokud by takto byly
zrealizovany, byly by nefunkéni a snizovaly by COP tepelného Cerpadla.

Novy navrh, spole¢né s navaznou regulaci teploty jednotlivych topnych okruhl umoznil dosahnout
tedy jeho COP!

Tuto chybu castecné projektant DEKateliéru priznal, véetné neshod vykresové dokumentace a
technické zpravy.

Projekt zaroven vlibec neresil regulaci MaR, to se muselo zcela navic dodélat, dle zadani a poZzadavka
zastupce investora obce Dvorce.

Obecni utad Dvorce, Namésti 13, 793 68 Dvorce, jako povinny subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 vySe
uvedeného zdkona, na zakladé Zadosti Zadatele poskytl pozadovanou informaci dne 6.5.2024
prostfednictvim datové schranky.

Za obec Dvorce

Jan BoZovsky
starosta obce
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